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Aufhängungen werden
beigelegt

 ...  = benötigte Freiräume:
X Tür abnehmen min. 170 mm
X Tür aufklappen min. 600 mm
X Filter entnehmen min. 310 mm
Y elektrischer 

Anschluss
min. 100 mm

empf. 300 mm
Z Anschlußkabel min. 200 mm
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